
Qualifizierte Einspeiseanfrage für Erzeugungsanlagen 
PV-Anlagen <135kW
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Hinweise 

Bitte beachten Sie bei der Zusammenstellung der erforderlichen Dokumentation folgende Hinweise: 

Alle Felder müssen ausgefüllt sein, damit eine einwandfreie Bearbeitung möglich ist! 

Der lnbetriebsetzungsantrag und das lnbetriebsetzungsprotokoll dienen der Anlagenabnahme durch den vom 

Kunden beauftragen konzessionierten Installateur bzw. Anlagenerrichter. Eine Anlageninbetriebnahme darf erst 

nach Freigabe durch den Netzbetreiber erfolgen. Der Netzbetreiber entscheidet bei Anlagen bis 30kW mit auf 

dem Grundstück bestehenden Netzanschluss im Einzelfall ob er bei der Inbetriebnahme vor Ort sein wird. 

Im Regelfall kann die Anlage ohne Anwesenheit des Netzbetreibers angeschlossen werden. 

Unabhängig davon, ob ein Vertreter des Netzbetreibers anwesend ist oder nicht, sind durch den konzessionierten 

Installateur, als Erfüllungsgehilfen des Netzbetreibers, die im lnbetriebsetzungsprotokoll aufgeführten Punkte 

auszufüllen, zu prüfen und durch Unterschrift zu bestätigen. Der Anlagenbetreiber und/oder Anlagenplaner ist 

aufgerufen, die im Datenblatt aufgeführten Angaben zu prüfen und Änderungen, die während der Projektumset­

zung aufgetreten sind, z.B. geringfügige Änderung der Gesamtmodulleistung, Einsatz anderer Generatoren bzw. 

Module anderer Hersteller oder abgewandelte Prognosewerte im Datenblatt zu dokumentieren und abzuzeich­

nen. Nach erfolgter Abnahme geht dem Netzbetreiber eine Kopie des überprüften und gegebenenfalls angepass­

ten lnbetriebsetzungsprotokolls zu. Der Anlagenbetreiber behält die Originaldokumente zum Verbleib bei seinen 

Unterlagen. 

folgende Unterlagen sind unbedingt beizufügen: 

• Amtlicher LageP-lan mit Gebäuden und markierten Standort der geplanten Erzeugungsanlage.

Bei Bestandsanlangen ist auch der Standort der vorhandenen Erzeugungsanlage anzugeben.

• E-Plan mit Angaben zum Zählerplatz und Art der Messeinrichtung sowie Wechselrichterleistung, 

Modulleistung, Querschnitt Zählerverdrahtung, Größe SH/SLS Schalter, 

NA-Schutz bei Erzeugungsanlagen >30kVA, Standortangabe Erzeugungsanlage (Ort, Straße und Hausnummer) 

Bei Bestandsanlagen sind diese mit in den E-Plan einzuzeichnen 

Beim Messkonzept MK8 sind die vorhandenen Zählernummern in den E-Plan einzutragen. 

• lnbetriebsetzungsantrag/Zählerantrag (ggf. kopie der Konzession siehe Hinweis auf dem lnbetriebsetzungsantrag) 

Bitte die Dokumente zwingend maschinell oder in Druckbuchstaben ausfüllen da diese zum Teil 

automatisiert bearbeitet werden. 

Senden Sie alle Dokumente gemeinsam ausschließlich an Netzeinspeisung@new-netz.de. 

Um eine klare Zuordnung sicher zu stellen, bitten wir in den Betreff der Mail den Anlagenbetreiber 

sowie den Standort der PV-Anlage anzugeben. 

Prozessbedingt ist die Mailadresse des Anlagenbetreibers zwingend anzugeben. 

Nach der Zählersetzung/Inbetriebsetzung benötigen wir folgende Unterlagen: 

• E.8 lnbetriebsetzungsprotokoll 

• Energiewirtschaftliche Datenblatt Teil 2 

• Marktstammdatenregistierung der Erzeugungsanlage und evtl. dem Energiespeicher

•ggf.Eigenerklärung
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Max Mustermann

Musterstraße 10

12345 Musterstadt

+491234 123456

max@mustermann.de

Musterstraße 10

12345 Musterstadt

"falls vorhanden"

Elektrotechnik Mustermann

Musterstraße 12

12345 Musterstadt

+491234 123456

elektro@mustermann.de

Mustersolar
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Musterspeicher

XYSpeicher 7,5kWh
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Musterstadt 01.12.2022 Max Mustermann
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HAK

SH/SLS Schalter 50A

16mm²
Zählerverdrahtung

Zählernummer
1XYZ123456789

S1EnFluRi

Anlagenbetreiber

Netzbetreiber

PV
Module

Speicher

PV-Module
Modulhersteller
TYP:
Anzahl:
Gesamtleistung in kWp

Wechselrichter

Bezug/Verbraucher

Wechselrichter
Hersteller
TYP:
Anzahl:
Gesamtleistung in kVA

Speicher
Hersteller
TYP:
Anzahl:
Gesamtleistung in kW

Anlagenanschrift
Max Mustermann
Musterstraße
12345 Musterstadt

Gesamtübersichtsplan PV-Anlage

DC-
gekoppelt

AC-
gekoppelt
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