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Datum

Gezeichnet

Geprüft

Genehmigt Ersetzt

13.11.2014

S.Schmitz

J.Schmitz

Deckblatt
Kundenstation KKÜ

Vertraulich-Nachahmung verboten
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

=SRW02+S1 . A01

Kundenstation KKÜ

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

Kundenstation KKÜ

Für Einspeisung in den 
Spannungsebenen HS/MS und MS

Deckblatt

A03
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13.11.2014
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Datum

Gezeichnet

Geprüft

Genehmigt Ersetzt

14.01.2016

S.Schmitz
ONS DC-Versorgung

Prinzipaufbauplan
Kundenstation KKÜ
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Datum

Gezeichnet

Geprüft

Genehmigt Ersetzt

12.11.2014

S.Schmitz

J.Schmitz
Fernwirkstation

Absicherung
Kundenstation KKÜ

Vertraulich-Nachahmung verboten
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten
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Datum

Gezeichnet

Geprüft

Genehmigt Ersetzt

12.11.2014

S.Schmitz

J.Schmitz
Fernwirkstation

Anbindung DSL
Kundenstation KKÜ

Vertraulich-Nachahmung verboten
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

=SRW02+S1 . L01

Kundenstation KKÜ
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Datum

Gezeichnet

Geprüft

Genehmigt Ersetzt

12.11.2014

S.Schmitz

J.Schmitz
Fernwirkstation

Befehlsausgabe
Kundenstation KKÜ

Vertraulich-Nachahmung verboten
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

=SRW02+S1 . M01

Kundenstation KKÜ
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Datum

Gezeichnet

Geprüft

Genehmigt Ersetzt

12.11.2014

S.Schmitz

J.Schmitz
Fernwirkstation

Befehlsausgabe
Kundenstation KKÜ

Vertraulich-Nachahmung verboten
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

=SRW02+S1 . M02

Kundenstation KKÜ
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Datum

Gezeichnet

Geprüft

Genehmigt Ersetzt

12.11.2014

S.Schmitz

J.Schmitz
Fernwirkstation

Rückmeldung
Kundenstation KKÜ

Vertraulich-Nachahmung verboten
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

=SRW02+S1 . Q01

Kundenstation KKÜ
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Datum

Gezeichnet

Geprüft

Genehmigt Ersetzt

12.11.2014

S.Schmitz

J.Schmitz
Fernwirkstation

Rückmeldung
Kundenstation KKÜ

Vertraulich-Nachahmung verboten
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

=SRW02+S1 . Q02

Kundenstation KKÜ

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

Q03

Q01

=K03

(S
P

G
)M

6
 2

4
V

(M
)L

T
 Q

9
-E

IN
+

‘

(M
)L

T
 Q

9
-A

U
S

+
‘

(M
)E

T
 Q

8
-E

IN
+

‘

(M
)E

T
 Q

8
-A

U
S

+
‘

(M
)L

S
 Q

0
-E

IN
+

‘

(M
)L

S
 Q

0
-A

U
S

+
‘

K03

Lasttrennschalter

EIN AUS

K03

Erdungstrenner

EIN AUS

K03

Leistungsschalter

EIN AUS

W
S

SRW02-A14/1 B
R

G
N

G
E

G
R

R
S

B
L

R
T

(SPG)M06 24V+
/G01.4D

=SRW02 +S1 -X1 3 3 B

(SPG)F04 24V-
/Q01.8F

=SRW02 +S1 -X1 19

/Q03.1F
(SPG)F04 24V-

=SRW02 +S1 -X1 18

-A14
/ZA01.1C

E1

X12:1

E2

X12:2

E3

X12:3

E4

X12:4

E5

X12:5

E6

X12:6

E7

X12:7

E8

X12:8

X12:9

-X1 1
B

A

-X1 5
A

B

4

B

A 7

B

A 6

B

A 9

B

A

38

A

B 39

A

B 40

A

B-X1 37
B

A

94

A

B 95

A

B 96

A

B-X1 93
B

A

-X1 19
D

8

B

A

S
W



1 2 3 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

25.09.2017Druckdatum:

->

<-

Rev. Änderung Datum Name Ersetzt durchOrig. Bl.

Datum

Gezeichnet

Geprüft

Genehmigt Ersetzt

12.11.2014

S.Schmitz

J.Schmitz
Fernwirkstation

Rückeldungen
Kundenstation KKÜ

Vertraulich-Nachahmung verboten
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten
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G
N

G
E

G
R

R
S

B
L

R
T

(SPG)F04 24V-
/Q02.8F

=SRW02 +S1 -X1 19

/Q04.1F
(SPG)F04 24V-

=SRW02 +S1 -X1 18

-A11
/ZA01.1B

46
16433

E1

X11:1

E2

X11:2

E3

X11:3

E4

X11:4

E5

X11:5

E6

X11:6

E7

X11:7

E8

X11:8

X11:9

85

A

B 41

A

B 97

A

B-X1 29
B

A

125

A

B 126

A

B 127

A

B-X1 124
B

A

-X1 18
A

S
W



1 2 3 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

25.09.2017Druckdatum:

->

<-

Rev. Änderung Datum Name Ersetzt durchOrig. Bl.

Datum

Gezeichnet

Geprüft

Genehmigt Ersetzt

12.11.2014

S.Schmitz

J.Schmitz
Fernwirkstation

Rückmeldung
Kundenstation KKÜ

Vertraulich-Nachahmung verboten
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

=SRW02+S1 . Q04

Kundenstation KKÜ

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

Q05

Q03

(M
)A

U
T

F
+

´

(M
)G

le
ic

h
r 

 2
4

V
 S

tö
r

=GL=K01

=K04

(S
P

G
)M

1
2
 2

4
V

(S
P

G
)M

1
3
 2

4
V

Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve 10/20kV Anlage

Automatenfall

Gleichrichter

Störung

(NEW Netz intern)

W
S

SRW02-A12/1 B
R

G
N

G
E

G
R

R
S

B
L

R
T

(SPG)M13L24V+
/G01.7D

=SRW02 +S1 -X1 5 10 B

(SPG)F04 24V-
/Q03.8F

=SRW02 +S1 -X1 18

-A12
/ZA01.1C

E1

X12:1

E2

X12:2

E3

X12:3

E4

X12:4

E5

X12:5

E6

X12:6

E7

X12:7

E8

X12:8

X12:9

129

A

B 61

A

B 62

A

B-X1 128
B

A

64

A

B 65

A

B 66

A

B

-Q11 54
B

A

-X1 5
B

A

-Q11 53
B

A

63

A

B

-X1 18
D

-X1 20

(SPG)M12 24V+
/G01.7D

=SRW02 +S1 -X1 4 9 B

-X1 6
A

B

S
W



1 2 3 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

25.09.2017Druckdatum:

->

<-

Rev. Änderung Datum Name Ersetzt durchOrig. Bl.

Datum

Gezeichnet

Geprüft

Genehmigt Ersetzt

12.11.2014

S.Schmitz

J.Schmitz
Fernwirkstation

RS485 Schnittstelle
Kundenstation KKÜ

Vertraulich-Nachahmung verboten
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

=SRW02+S1 . Q05

Kundenstation KKÜ

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

Q06

Q04

R
S

4
8

4
1

8 R
S

4
8

4
1

9 R
S

4
8

4
1

8 R
S

4
8

4
1

9
-IKI50 -IKI50

IKI 50 bzw. IKI 50 PULS EW

COMPASS B2.0

Letzte Zelle21

-R1

120 Ohm

Erste Zelle

-A1

-A101

RS 485-2

Schnittstelle

/ZA02.1F

RS-485-2

1

TxD+

2

TxD-

3

RxD+

4

RxD-

5

Zvar

IKI 50 bzw. IKI 50 PULS EW

COMPASS B2.0



1 2 3 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

25.09.2017Druckdatum:

->

<-

Rev. Änderung Datum Name Ersetzt durchOrig. Bl.

Datum

Gezeichnet

Geprüft

Genehmigt Ersetzt

22.10.2015

S.Schmitz

J.Schmitz

Kundenstation KKÜ

Vertraulich-Nachahmung verboten
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

=SRW02+S1 . Q06

Kundenstation KKÜ

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

Q07

Q05

-A1
-A18

/ZA02.1B X12:1 X12:2

/ZA02.1B,/A03.6C

E5

X12:3 X12:4

/ZA02.1B,/A03.6C

E6

X12:5 X12:6

/ZA02.1B,/A03.6C

E7

X12:7 X12:8

/ZA02.1B,/A03.6C

E8

46

A

47

A

48

A

49

A

50

A

51

A

52

A

-X1 45

A

Reserve Reserve Reserve Reserve

-A1
-A17

/ZA01.1F X11:1 X11:2

/ZA01.1F,/A03.6B

E1

X11:3 X11:4

/ZA01.1F,/A03.6B

E2

X11:5 X11:6

/ZA01.1F,/A03.6B

E3

X11:7 X11:8

/ZA01.1F,/A03.6B

E4

Wirkleistung Blindleistung Wirkleistung

reduzierung

Direktvermarkter

Wirkleistungsvorgabe

Direktvermarkter

W
S

SRW02-A17/1 B
R

G
N

G
E

G
R

R
S

B
L

R
T

(nur bei dezentralen Einspeisern)



1 2 3 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

25.09.2017Druckdatum:

->

<-

Rev. Änderung Datum Name Ersetzt durchOrig. Bl.

Datum

Gezeichnet

Geprüft

Genehmigt Ersetzt

22.10.2015

S.Schmitz

J.Schmitz

Kundenstation KKÜ

Vertraulich-Nachahmung verboten
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

=SRW02+S1 . Q07

Kundenstation KKÜ

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

X1

Q06

-A1
-A19

/ZA02.1C

X11:1 X11:2

A1

X11:3 X11:4

A2

X11:5 X11:6

A3

X11:7 X11:8

A4

-A1
-A20

/ZA02.1D

X12:1 X12:2

A5

X12:3 X12:4

A6

X12:5 X12:6

A7

X12:7 X12:8

A8

-X1 101
A

102A 103A 104A 105A 106A 107A 108A

Sollwert

Wirkleistung

Sollwert

Blindleistung

Reserve Reserve Reserve Reserve

W
S

SRW02-A19/1 B
R

G
N

G
E

G
R

R
S

B
L

R
T

(nur bei denzentralen Einspeisern)



Für Einspeisung in den 

Spannungsebenen MS/NS und NS 






































