NEW NETZ | Shnmemse

Messung E-Ladeinfrastruktur mit Abschaltung

Wichtig: Bei einem netzdienlichen Eingriff durch die NEW
Netz GmbH wird moglicherweise die Kommunikation zwi-
schen Fahrzeug und Ladeinfrastruktur getrennt und nach
dem Wiederzuschalten nicht automatisch wieder verbun-
den. Diese kann dazu fiihren, dass der Ladevorgang nicht
automatisch wieder gestartet wird.

Bitte informieren Sie sich im Vorfeld beim Hersteller tuber
entsprechende technische Einrichtungen zur Abschaltung
bzw. zur Steuerung der Ladeinfrastruktur.

Steuersicherung

RUNDSTEUEREMPFANGER
E'-Ladeséule
Netz Ein B
[N]ui] [ 11

—
—

DO1
10A

EIII

ZUR LADESAULE/
STEUEREINHEIT

£

[L1]c2[L3[N]PE

EINTARIFZAHLER
Wh

Stand 01/2019



