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NORMATIVER VERWEIS ZUR TAB MITTELSPANNUNG NEW NETZ 

Beispiele für Übersichtsschaltpläne von 
Kundeninstallationen mit Netzanbindung an das 
Mittelspannungsnetz (G.3) 
 
WESENTLICHES:  
 
Die Anlage G.3 stellt in einem separaten Dokument übersichtlich Beispiele für 
Übersichtsschaltpläne von Kundeninstallationen mit Netzanbindung an das 
Mittelspannungsnetz da. Die Zeichnungen entsprechen denen aus dem Anhang D der TAB 
Mittelspannung NEW Netz.  
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1. Station mit Sicherungslasttrennschalter - Erzeugung 
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2. Station m. Sicherungslasttrennschalter – Mischanlage (Verbraucheranschluss NS-Ebene) 
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3. Station m. Leistungsschalter (Erzeugung) 
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4. Station m. Leistungsschalter – Mischanlage (Verbraucheranschluss NS-Ebene) 

  



 

 7 

NORMATIVER VERWEIS ZUR TAB MITTELSPANNUNG NEW NETZ 

5.1 Station m. Übergabeschalter sowie mehreren Trafoerzeugungsabgängen & 
zwischengelagertem Schutz - Erzeugung 
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5.2 Station mit Übergabeschalter sowie mehreren Trafoerzeugungsabgängen & 
zwischengelagertem Schutz - Erzeugung 
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6. Station mit Übergabeschalter sowie mehreren Trafoerzeugungsabgängen & 
zwischengelagertem Schutz – Mischanlage (Verbraucheranschluss MS-Ebene) 
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7. Anschluss Fernwirktechnik zur Umsetzung des Netzsicherheitsmanagement 

 


