


Skizze Wasserversorgung aus Standrohren

Systemtrenner BA  
mit kontrollierter Mitteldruckzone

BA STR

BA BA

Standrohr

Querverbindungen  
z.�B. von Schausteller  
zu Schausteller sind  

nicht zulässig.

BA BA

Hydrant

WICHTIGE HINWEISE

•	 Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die 
entsprechend den anerkannten Regeln der Technik bescha�en 
sind. Das Zeichen einer anerkannten Prüfstelle (z. B. DIN-,  
DVGW- oder KTW-Zeichen) bekundet, dass diese Vorausset
zungen erfüllt sind. 

•	 Normale Garten- und Druckschläuche sind nicht zulässig!

•	 Keine Querverbindungen z. B. von Schausteller zu Schausteller!

•	 Zum Anschluss an den Hydranten dürfen nur Standrohre des 
jeweiligen Trinkwasserversorgers eingesetzt werden.
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Für Rückfragen stehen Ihnen die Fachleute der NEW Netz GmbH und der Gesundheitsämter gern mit Rat und Tat zur Seite.

NEW Netz: 02451 624-3809 / -3807    Gesundheitsamt Mönchengladbach: 02161 25-6564   Gesundheitsamt Viersen: 02162 39-1837   Gesundheitsamt Neuss: 02131 928-5363


